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EEN BOUWFYSISCH VERANTWOORD
B~NNENKLIMAAT IN MONUMENTEN MET
EEN MUSEALE FUNCTIE

Dc realisatie van een museaal binnenklimaat ten behoove van hot behoud van een collectie in oude go
bouwen staat op gespannen voet met het behoud van hot monumentale gebouw. Aan de hand van vier voor
beelden van toonaangevende musea wordt dit geIllustreerd. In Nederland zijn nieuwe richtlijnen voor het
museale binnenklimaat opgesteld, die zowel recht proberen te doen aan het behoud van de collectie als
aan het (monumentale) gebouw waarin het museum gehuisvest is. De nieuwe richtlijn gaat terug naar de
bron: de relatie tussen de relatieve vochtigheid en temperatuur en de schade aan objecten. Een vierstap
penplan wordt aangereikt om een collectiemanager in samenspraak met adviseurs te laten komen tot een
verantwoorde keuze van absolute waarden voor een verantwoord binnenklimaat.
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INLEIDING
Bouwfysici worden met regelmaat gevraagd om te adviseren

bij de totstandkoming van musea. Zij gaan daarbij meestal

uit van de museale randvoorwaarden voor het binnenklimaat,

zoals die door instellingen als het lnstituut Collectie Neder

land (ICN) en erfgoedinstellingen worden geadviseerd. Die

zogenaamde richtlijnen voor het museale binnenklimaat zijn

gebaseerd op het behoud van de museale objecten. Indien een

museum gehuisvest wardt in een monumentaal gebouw, dan

weten bouwfysici dat deze richtlijnen op gespannen voet kun

nen staan met het behoud van het oude gebouw. Als deze

richtlijnen op een rigide wijze gehanteerd warden, dan rest

de adviserende bouwfysicus niet anders dan te adviseren tot

vergelijkbare rigide aanpassingen aan het gebouw, am schade

aan de gebouwschil te voorkomen. In deze publicatie wordt

een meer genuanceerde aanpak voorgesteld.

Wat is eigenlijk een verantwoord binnenklimaat voor musea?

Het antwoord op deze vraag was tot nag toe afhankelijk van

het perspectief waarmee deze werd benaderd. De collectie

beheerder vond een zeer stabiele RV voorwaardelijk, de ma

numentenverantwoordelijke accepteerde dit zo lang ingrepen

met respect voor het gebouw werden uitgevoerd en de project

leider was gelukkig als het geheel in een vooraf vastgestelde

termijn kon warden bekionken.

Er is iets veranderd in Nederland. Deze verandering is in 2005

ingezet met een vraag die de Erfgoedinspectie (EGI) zichzelf

stelde: hoe goed is het klimaat in de voormalig rijksmusea

eigenlijk en hoe verhoudt dat wat zij nu aan museaal bin

nenklimaat hebben zich tot de oorspronkelijk gestelde eisen?

In 2007 is dit project getiteld Luchtspiegelingen [1], dat de En
goedinspectie samen met de Technische Universiteit Eindho

yen (TU/e) uitvoerde, afgerond [2[. Het onderzoek viel uiteen

in twee delen: klimaatmetingen van eind 2003 tot eind 2005 in

drie belangrijke museale instellingen en een onderzoek naar

de dagelijkse omgang met bet binnenklimaat van deze musea.

De drie bestudeerde musea waren het Amsterdamse Scheep

vaartmuseum Depot (nieuw depotgebouw met hightech instal

latie), het Maunitshuis (monumentaal gebouw met uitgebreide
klimaatinstallatie) en de Haagse Gevangenpaart (manumen

taal gebouw zonder noemenswaardige klimaatinstallatie).

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) was gesprekspartner

bij het onderzoek en in de klankbordgroep waren de Rijksge

bouwendienst (Rgd) en de Rijksdienst Archeolagie, Cultuur

landscbap en Monumenten (RACM) vertegenwoordigd. In het

themanummer Bouwfysica van Manumenten van het kwar

taalblad van de Nedenlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging

van december 2005 is een aantal resultaten van deze studie

bijeengebracht [171.

Naar aanleiding van het onderzoek beeft de Erfgoedinspectie

een aantal aanbevelingen gedaan aan de minister van 0GW. Uit

de lijst van aanbevelingen warden er hier twee genoemd: het

opzetten van een multidisciplinair netwerk en de ontwikkeling

van nieuwe klimaatrichtlijnen voor een optimaal behoud van

ons culturele erfgaed. Het netwerk zou verantwoordelijk moe

ten zijn voor een geIntegreerde aanpak van de museale binnen

klimaatproblematiek am daardoor een eenzijdige benadering

van een zeer complexe besluitvorming te vaorkomen.

Deze aanbevelingen zijn onder andere door bet ICN ter harte

genamen: in november 2007 werd een canvenant ondertekend

voar samenwerking binnen een zogenaamd “Klimaatnetwerk”

door het Instituut Collectie Nederland, de Erfgoedinspectie/

Collecties, het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM),

de Rijksdienst Archealagie, Cultuunlandschap en Monumen

ten, de Rijksgebauwendienst en de TU/e. Het netwerk stelt

zich verantwoordelijk voar de ontwikkeling van een strategie

voor de bepaling van een verantwoord museaal binnenkdmaat,

waarbij de waardestelling van zowel de roerende collecties als

de (monumentale) gebauwen centraal staat.

Het is voor bet eerst dat zaveel landelijke organisaties een der

gelijk thema gezamenlijk aanpakken. Juist nu internationaal

de klimaatmatenie volop in ontwikkeling is, is het zaak samen

te werkenen kennis te delen.

Omdat de doelstelling van bet klimaatnetwerk zeer algemeen

geformuleerd is, hebben de partners besloten am concrete af

spraken en doelen te formuleren. Eén daarvan is de verwezen

lijking van een andere aan de minister geformuleerde aanbeve

ling: bet IGN stelt zich verantwoordelijk vaor de antwikkeling
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van nieuwe richtlijnen voor het museale binnenklimaat. In

gezamenlijkheid is in het najaar van 2008 op 16 oktober een

themadag aan de TU/e georganiseerd met als onderwerp de

nieuwe klimaatrichtlijnen.

Omdat er binnen het netwerk op verschillende momenten ge

sproken is over de klimaatproblematiek in historische gebou

wen, werd de wens geuit om deze complexe materie breder te

publiceren. In voorliggende publicatie wordt dan ook aan de

hand van een aantal voorbeelden uit de museale praktijk aan

gegeven hoe de realisatie van een museaal binnenklimaat ten

behoeve van het behoud van een collectie in oude gebouwen

op gespannen voet staat met het behoud van het monumentale

gebouw.

De voorbeelden tonen hoe belangrijk het besluitvormingstraject

is en hoe bepalend de klimaateisen die gesteld worden zijn. Aan

de hand van de casussen zullen enkele aanbevelingen gedaan

worden voor een aanpassing van het besluitvormingsproces.

Hierna wordt een aantal projecten besproken. Al deze projec

ten hebben gemeen dat het handhaven van een verantwoord

museaal binnenklimaat op gespannen voet staat met een ver

antwoord klimaat voor de gebouwschil. Nadat de verschillen

de voorbeelden zijn besproken zullen de auteurs de gekozen

oplossingen ter discussie stellen en waar mogelijk alternatie

yen bieden.

MUSEUM ONS’ LIEVE HEER OP SOLDER TE AMSTERDAM
Museum Ons Lieve Reer op Solder is gehuisvest in een grach

tenpand daterend uit de vroeg 17’~ eeuw. Ret museum bestaat

uit enkele authentieke stijikamers met als absoluut hoogtepunt

een originele 17k eeuwse schuilkerk. Vanaf 1888 is het gebouw

inclusief schuilkerk een museum. Ret museum is een zeer be

langrijk Nederlands monument vanwege de authenticiteit van

de ruimtes. Ret museum heeft de missie “het culturele en re

ligieuze erfgoed van katholiek Amsterdam levend te houden”.

Dit betekent dat de kerk nog gebruikt wordt voor diensten en

andere evenementen zoals huwelijken. Ret museum wordt in

toenemende mate bezocht, in 2007 door ongeveer 92.000 be

zoekers. Er is zelfs sprake van een exponentiele groei.

De gebruikers en bezoekers van het museum hebben steeds

meer een probleem met het binnenklimaat: in de zomer is het

vaak te warm, terwiji het in de winter voor collectiebehoud als

te droog wordt ervaren. Ret ICN heeft in samenwerking met de

TU/e en het Getty Conservation Institute (GCI) te Los Angeles

een uitgebreide analyse van het binnenklimaat gemaakt [3].

De buitenwanden en interne dragende wanden van het his

lorische grachtenpand zijn uitgevoerd in massief metseiwerk

(kruisverband) van ± 0,3 m dik. Aan de buitenzijde is het

metselwerk gevoegd en aan de binnenzijde is het gestuct en

voorzien van een witte afwerklaag. Op de onderste verdiepin

gen zijn de wanden gedeeltelijk betegeld. De dakconstructie is
opgebouwd ult houten balken en een dakbeschot en is voor

zien van dakpannen. De wanden en het dak zijn ongelsoleerd.

De ramen van het museum zijn voorzien van enkel glas. Dit

glas is aan de binnenzijde in de noordoost- en zuidoostgevel

voorzien van lexaan achterzetramen. De reden hiervan is UV

wering en schade in het museum voorkomen als er bijvoor

beeld een raam wordt ingegooid.

De verwarming van het museum vindt plaats door twee gas

kachels en een aantal radiatoren en convectoren, welke aange

sloten zijn middels een 2-pijpssysteem.

Het concept
Omdat in het verleden tijdens koude wintermaanden de pa
neelschilderijen knapten, zijn in het museum op verschillende

locaties mobiele bevochtigers en ontvochtigers opgesteld. In

de praktijk blijken de locaties waar deze zijn opgesteld rede

lijk vast. Tijdens de klimaatanalyse is nauwkeurig vastgelegd

hoeveel water er door de bevochtigers aan de lucht weid toe

gevoegd.

Problemen die samenhangen met de conceptkeuze
Ten gevolge van de bevochtiging in combinatie met lage op

pervlaktemperaturen van met name het enkele glas treedt in

de winter vaak condensatie op. De gevolgen van deze op

pervlaktecondensatie voor de houten kozijnen zijn duidelijk

zichtbaar (zie Figuur 2). Ret condenswater tast de kozijnen

sterk aan. Vaak is condensatie op ramen een indicatie voor

problemen elders in de gebouwschil. In dit gebouw moesten

bijvoorbeeld enkele balkkoppen worden vervangen door

epoxy vormstukken als gevoig van rot.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder De condensatie op de beglazing leidde tot aantastirtg van de kozijnen
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Op koude buitenwanden kan de RV ook beboorlijk oplopen.

Infraroodmetingen tonen muurcondities rood een schilderij

van zo’n 70% RV (Figuur 3). Achter het schilderij mag dan

een nog hogere RV worden verwacht. Het risico op schade

aan het schilderij is dan oak onacceptabel huog.

De klimaatmetingen tonen verder aan dat ondanks de bevoch

tiging de relatieve vochtigheid (RV) in de winter tot onder de

40% daalt en in de zomer regelmatig vochtigheden tat boven

de 70% voorkomen. De temperatuur kan in de kerk tijdens

warme dagen oplopen tot 28~C.

I-let museum overweegt in te grijpen in het binnenklimaat om

een verbeterd comfort voor bezoekers en personeel te bieden

in de zomer en de risicos voor het gebouw in de winter te

beperken.

JACHTHIJIS ST. HLJBERTUSTE HOENDERLOO
Rand 1915 kreeg Berlage de apdracht am een jachthuis te ant

werpen dat maest komen op het terrein van de Hage Veluwe.

Het jachthuis werd gebouwd in de periode 1916 tat 1922 in op

dracht van bet echtpaar Kröller-Müller. Berlages antwerp voor

bet jachthuis amvatte zowel de ruimtelijke opzet, de esthetische

apbauw van het exterieur als oak de inrichting en de afwerking

van bet interieur compleet met stoffering, meubilering en acces

soires. Bi] de bouw van bet jacbthuis hoorde oak het inricbten

van de omgeving, bet graven van enorme vijvers en bet aanleg

gen van een park en wegen. I-let gebouw en de collectie in zijn

context moet dan oak als een zogenaamd Gesamtkunstwerk

warden gezien: bet geheel der dingen is meer dan de sam der

delen. Het jachtbuis is een topmonument met de meest exclu
sieve interieurs van Nederland en er wordt grate waarde ge

becbt aan bet beboud van zowel bet exterieur als bet interieur.

Nadat er zorg was voor schade aan interieur en collectie als

gevoig van een angunstig binnenklimaat, werd door de Rgd be

sloten in samenwerking met bet ICN en de TU/e een klimaat

onderzoek op te starten. De teinperatuur, relatieve luchtvachtig

beid en verlichtingssterkte werden gedurende een jaar gemeten.

Tevens zijn de bauwfysische aspecten van bet gebouw en de

verwarmingsinstallatie van bet monument geinventariseerd.

Deze informatie werd gekoppeld aan bezoekersaantallen en ac

tiviteiten. Na analyse van de meetresultaten is een camputersi

mulatie in HAMBASE [12] gemaakt van een aantal vertrekken.

Za kon er meer inzicht warden verkregen in de invloed van de

installatie en de gebruikers op bet binnenklimaat.

Het gebouw wordt verwarmd door twee weersathankeli]k ge

regelde parallel geschakelde oliegestookte cv.-ketels met een

nominaal vermogen van elk 140 kW. De aanvoerwatertempe

ratuur van de verwarmingslichamen is graepsgeregeld. Deze

radiatoren zijn voor bet merendeel weggewerkt in een origi

nele, op bet interieur aansluitende amkasting. Voarts zijn deze

verwarmingslichamen voor bet merendeel vaorzien van een

handbediende afsluiter. Voor de radiatoren die vaarzien zijn

van een thermostatische kraan, is een begrenzing in ruimte

temperatuur magelijk.

De melingen tanen aan dat bet gedurende bet stookseizoen

relatief droag is; veelvuldig komen relatieve vacbtigbeden van

onder de 30% voor. Buiten bet stoakseizaen treden er vaak

hoge relatieve vochtigheden ap, tegen de 70%. Tevens zijn de

dagscbommelingen in RV haag Dit geldt voar vrijwel alle ver

trekken waarin is gemeten (zie Figuur 5).
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Een schilderij geplaatst tegen een koude buitenwand. De middeiste afbeelding taant een infraroodthermogram. De recliter atbeelding toont het berekende
hygragram [15] van de situatie waarop de RV’s nabij de appervlakken afleesbaarzijn.

Hetjachthuis St. Hubertus. Rechts is de eetkamerafgebeeld.
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Meetresultaten van temperatuur en RV in de eetkamer van bet jachthuis over de periode van februari 2002 tot januari 2003
weergegeven in een Klimaat Evaluatie Kaart [10).

Gezien de waarde van het ensemble is ingrijpen met zichtbare

middelen, zoals vitrines, bevochtigers of een klimaatinstalla

tie, niet alleen bijzonder lastig maar eigenhijk uitgesloten.

HET NIEUWE RIJKSMUSEUM AMSTERDAM
Ret Nieuwe Rijksmuseum wit de gemengde collectie van nati

onaal belang geIntegreerd tentoonstellen; alles moet overal in

een verantwoord binnenklimaat kunnen worden getoond.

Ret concept van (de instelling en de regeling van) de klimaat

installatie is hierop gericht. In bet hele gebouw moet een strikt

binnenklimaat worden gehandhaafd met een klein onder

scheid tussen zomer- en wintercondities: voor de zomer wordt

23C / 54% RV aangehouden en voor de winter 20CC I 50%

RV, met een tolerantie van ± 2C / 5% RV per dag.

Problemen die samenhangen met de conceptkeuze
Om de kans op problemen nabi) koude binnenoppervlakken

en de verwachte interne condensatte te voorkomen, werd aan

vankelijk besloten dat de buitenwanden aan de binnenzijde

geisoleerd moesten worden en wel dampdicht. Een materiaal

dat isolatie en dampdichting combineert werd gevonden in de

toepassing van 30 mm schuimglas (Foamglass). Om de kans

op problemen nabij koude oppervlakken in te schatten was er

geen andere weg dan de weg van de voorspelling via reken

en simulatieresultaten. Die gaan in dit geval uit van geschatte

materiaal- en te verwachten klimaatcondities. Een toetsing op

inwendige condensatie vond in eerste instantie plaats middels

een verbeterde Glaser-berekening. Deze berekening was ech

ter alleen gericht op damptransport van binnen uit en hield

geen rekening met waterabsorptie aan de buitenkant en de
door dampdichting gereduceerde droging aan de binnenkant.

Latere simulaties met een meer geavanceerd rekenmodel door

de Universiteit van Dresden toonden aan dat de opbouw met

schuimglas meer dan een verdubbeling(!) betekende van bet

vochtgehalte van de bestaande wanden [4]. Deze latere bere

keningen toonden ook aan dat bet belangrijkste boven-hygro

scopische (vloeibaar) vocht in de buitenwanden ntet vanwege

inwendige condensatie komt, maar door regenpenetratie van

(slag-) regen op de gevel. De penetratiediepte van de bestaande

constructie werd geschat op 300 mm; bij isolatie met schuim

glas zou een votledige penetratie van vocht in baksteen en

pleisterlaag optreden! Door het verhoogde vochtgehalte bij

schuimglasisolatte bestaat een duidelijk verhoogde kans op

bevriezingsverschijnselen en vorstschades gedurende een

winter. Met name de externe tegelplateaus zouden hierdoor

kunnen worden bedreigd. Verder zou er kans zijn op chemi

sche en biologische schades. Indien er sprake zou zijn van

onvolkomenheden als kieren en naden tussen isolatieplaten

of aansluitingen zou het water hier ook een weg naar binnen

kunnen zoeken, met een verhoogde kans op schimmelgroei en

vochtvlekken.

Een alternatipve isolatie met een calcium silicaat isolatiemate

riaat werd ook door de Universiteit van Dresden onderzocht.

Dit matertaal heeft, in tegenstelling tot schuimglas, de eigen

schap dat het wet vocht kan verdelen en lokaal bet vochtge

hatte kan vertagen.

lnwendige condensatie in de constructie treedt op bi) de toe-

passing van calcium siltcaat en wet direct achter de laag van

binnen uit gezien. Inwendige condensatie bij de toepassing

van schuimglas treedt alteen op indien er bij de aansluiting

van de platen of in hoeken en/of aanstuitingen onvotdoende
aansluiting bestaat. Door de lage mate van ftexibititeit van
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schuimglas, in combinatie met de breekbaarheid en eventueel

lage kwaliteit van afwerking komt dit in de praktijk frequent

voor.

De berekeningen toonden aan dat bij geen van de drie on

derzochte constructies oppervlaktecondensatie te verwachten

valt. Ook de kans op schimmelgroei door boge RV aan het

binnenoppervlak wordt laag ingescbat bij de bestaande con

structies met een dikte van 600 mm.

Bij de constructies met een geringere dikte van 400 mm (op

boger gelegen verdiepingen) wordt de behoefte aan binneniso

latie meer evident. De berekeningen uit Dresden tonen aan dat

de kans op scbimmelgroei en oppervlaktecondensatie bij deze

constructies meer waarscbijnhijk is, met name in boeken, bij

scheuren en raamaansluitingen.

Ten gevolge van binnenisolatie wordt de bestaande construc

tie ‘s winters kouder. Dit lagere temperatuurniveau zorgt er

ook voor dat het drogen naar buiten minder snel gaat. Het

verhoogde vochtgehalte heeft verder een negatief effect op de

warmteweerstand van de bestaande constructie. Bovendien

leidt de verlaagde temperatuur in combinatie met bet verhoog

de vochtgehalte tot een verhoogde kans op vorstschade.

Randhaving van de bestaande constructie zorgt er voor dat

vocht ongebinderd aan bet binnenoppervlak kan verdampen.

Van de drie onderzochte constructies leidt bet tot het laagste
vochtgehalte in de buitenwanden. Ret risico op schimmelgroei

en condensatie wordt echter bet boogste geacbt; met name bi]

de dunnere wanden van 400 mm treden RV’s aan bet opper

viak op van ineer dan 80%.

Ret isoleren met schuimglas leidt tot een complete vocbtpene

tratie van de bestaande gevel, met name door bet verhinderen

van droging aan de binnenzijde. Vorstschades zijn waarschijn

lijk, door de combinatie van de hogere vochtgehaltes en lagere

temperaturen.

Isolatie met calcium silicaat leidt tot redetijke profielen van

vochtgehalten. De relatieve vochtigheid aan bet binnenop

pervlak is voldoende taag om schimmelvorming en opper

vlaktecondensatie te voorkomen. Warmteverliezen worden ge

reduceerd. De aanbeveling van de Universiteit van Dresden is

te kiezen voor een 35 mm dikke isolatie van calcium silicaat.

Ret isoleren met een calcium silicaat isolatielaag verkeert in

bet experimentele stadium. Er zijn woningen mee gelsoleerd

ult de I9~ eeuwse ring rond de binnenstad van Dresden Daar

van worden er enkele gevolgd via metingen. Deze monitoring

heeft geleerd dat bet systeem alleen goed functioneert als er

een capillair contact is met bet binnenopperviak van de te iso

leren wand. De platen dienen dan ook met een capillaire kleef

mortel te worden vastgezet. Als dat gebeurt, biedt bet systeem

enige extra isolatie zonder te veel risico. Natuurlijk zijn de mu

ren van l9~ eeuwse woningen ook beboorlijk massief maar er

is aan de buitenzijde dikwijls een bepleistering aangebracbt.

Rierdoor worden problemen met opgezogen regenwater mi

nimaal, in tegenstelling tot de situatie in bet Rijksmuseum.

Koudebrugeffecten en 3D vocbteffecten kunnen optreden bij

de geboorten van gewelven of ribben, pilasters en kolommen

die naar binnen toe uitsteken en aan de bovenzijde met ge

beeldhouwde natuurstenen ornamenten afgewerkt zijn. Ook

is bet betangrijk wat er gebeurt met redelijk dampdichte tegel

plateaus aan de buitenzijde. De vraag was of er een verboogde

kans op vorstschade is. Tevens vroeg men zich af of bet sys

teem weer terug te brengen is in de originele staat en wat dat

betekent voor bestaande schilderingen aan de binnenzijde. Er

is een testopstelling gebouwd, die antwoord heeft moeten ge

yen op bovenstaande vragen.

HEE DORDRECHTS MUSEUM
Ret huidige Dordrechts Museum wordt uitgebreid met een ex

tra tentoonstellingsruimte. Ret betreft een nieuwbouw bij bet

bestaande museum. Deze nieuwbouw wordt voorzien van een

moderne klimaatinstallatie, gebaseerd op volledige luchtbe

bandeling. Daarnaast wordt bet bestaande gebouw verbouwd

en gerenoveerd. Bij deze renovatie is in de oorspronkelijke ver

bouwingsplannen geen rekening gehouden met de vervanging

van de klimaatinstallatie. Enige tijd geleden stond ook deze

installatie ter discussie. Door de projectleiding van bet Dord

rechts Museum was een financieringsvoorstel ingediend bij de

Gemeente Dordrecht voor bet aanbrengen van een nieuwe ku

maatinstallatie en daarmee samenhangende bouwtechnische

aanpassingen. In de financieringsaanvraag wordt uitgegaan

van een te realiseren strikt museumklimaat, gebaseerd op de

inmiddels oude richtlijnen voor een gemengde collectie van

ICN [5]. De Gemeente Dordrecht heeft de TU/e gevraagd een

second opinion te geven op de plannen voor klimaatbeheer

sing van de oudbouw.

Indien uitgegaan wordi van de door bet ICN, in samenspraak

I
~ j~_l~ ~-~---

Bet Rijksmuseum Amsterdam wordt momenteel grondig ver- Het Dordrechts Museum
bouwd.
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met de directeur van bet Dordrecbts Museum geformuleerde

uitgangspunten, dan kunnen de conclusies niet anders zijn

dan die van bet ICN [6]:

“Het binnenklimaat van bet Dordrecbts Museum voldoet niet

aan de oude ICN klimaateisen zoals deze worden geformu

leerd in de publicatie Passieve conservering: klimaat en licbt”

uit ~994. Het binnenklimaat van bet Dordrechts Museum geeft

niet de mogelijkbeid am flexibel van bet gebouw gebruik

te maken. Het binnenklimaat van het Dordrecbts Museum

voldoet niet aan internationale Ijruikleencondities. Het bin

nenklimaat van bet Dordrecbts Museum voldoet niet aan de

bruikleenwensen van bet ICN. Het binnenklimaat van bet Dor

drecbts Museum voldoet nu aan de indemniteitregeling, maar

boogstwaarscbijnlijk in de toekomst niet.”

De vraag is of klimaatbebeersing moet gebeuren op bet niveau

van ASHRAE (American Society for Heating, Refrigerating and

Air-conditioning Engineers) klimaatklasse AA [7], zoals oor

spronkelijk voorgesteld door bet IGN. Misscbien was klimaat

kiasse A wellicbt voldoende (beperkte RV aanpassing in de

winter), zoals de klimaatcondities die toegepast gaan worden

in bet Nieuwe Rijksmuseum.

Problemen die samenhangen met de conceptkeuze
De ricbtlijnen, zoals geformuleerd door bet ICN en de klimaa

teisen voor internationaal bruikleenverkeer zijn goed te reali

seren in een (goed gelsoleerde) nieuwbouw van een museum.

Het binnenklimaat past ecbter niet in dit bestaande, monu

mentale gebouw. Alleen door grote bouwkundige en installa

tietecbniscbe aanpassingen is een dergelijk klimaat te bandba

yen in een bestaand monumentaal gebauw. Door de gekozen

uitgangspunten is de situatie daarmee vergelijkbaar geworden

met die van bet Rijksmuseum. De gekozen oplossing is er

oak mee vergelijkbaar, namelijk volledige klimatisering van

alle expositieruimten in combinatie met binnenisolatie van

de gevels. In de uitgangspunten voor bet binnenklimaat van

bet Rijksmuseum is overigens wel rekening gehouden met een

beperkte seizoensaanpassing van bet binnenklimaat: in de

winter wordt een 4% lagere, voor de buitenscbil wat minder

kritiscbe RV aangebouden dan in de zomer.

De keuze voor binnenisalatie van de wanden van bet Rijks

museum heeft veel onderzoek gekost. De voor bet Dordrechts

Museum door een bouwfysisch adviseur voorgestelde isolatie

van de buitenwanden in combinatie met een dampremming

Ieidt mogelijk tat vergelijkbare problemen. Verder zijn de wan-

den van bet Dordrechts Museum minder dik dan die van bet

Rijksmuseum en is de situatie daardoor nag kritiscber. Een de

gelijke berekening van de mogelijke warmte- en vochteffecten

is absoluut noadzakelijk.

Een extern onderzoek naar mogelijke vorstschade aan bet met

seiwerk stelt maar ten dele gerust: de morteldelen zijn tijdens

de testen van de stenen gevraren.

Overigens is nergens in de beschikbare stukken vermeld am

welk type isolatie bet bier gaat. In combinatie met een dam

preminende laag is uitgegaan van ininerale wol of een ander

relatief dampopen materiaal als EPS. Voor bet Rijksmuseum is

gekazen voor isolatie met calcium silicaat platen. Deze hebben

als eigenschap dat ze een herverdeling en rnigratie van yacht

naar binnen mogehjk maken. Modelvorming door de Univer

siteit van Dresden en een mock-up ter plaatse bebben aange

toond dat onder deze museale binnenklimaatomstandigbeden

deze isolatiewijze een relatief veilig isolatieprincipe betreft [4].

Er is ecbter een belangrijk verschil met de situatie van bet
Rijksmuseum: bet Rijksmuseum beeft geen bouten balkla

gen, opgelegd in de buitenwanden. Het onderbavige museum

kent deze wel. Aan bet probleem van mogelijke boutrot van

de balkkoppen bij de oplegging in de buitengevel na isolatie

aan de binnenzijde wordt summier aandacbt gegeven door de

bouwfysisch adviseur. Er wordt volstaan met aan te geven dat

bet bout tegen rotting geImpregneerd wordt. Zijn er voorbeel

den te geven van good practice? Een prableem is namelijk dat

deze delen aan bet oog anttrokken zijn. Magelijke aantasting

wordt daardoor pas geconstateerd als bet al te laat is. Een meer

duurzame oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van vervanging

van de bouten balkkoppen door epoxy vormstukken, dient in

overweging genomen te warden.

De raampartijen zijn voorzien van acbterzetbeglazing. Deze

warden van binnenuit tochtdicht op bet bestaande kozijn aan

geslaten en van buiten geventileerd. Op zichzelf een bouw

fysisch goede aplassing. Aan de bouwkundige tekeningen is

ecbter niet te zien hoe de ventilatie met buitenlucbt gerea

liseerd wordt. De Rijksgebouwendienst heeft veel (slecbte)

ervaringen met dit soart raamsystemen en heeft in [81 baar

ervaringen van good en bad practice samengevat.

ONTWIKKELINGEN VAN DE EISEN / RICHTLIJNEN VOOR
HEI MUSEAL.E BINNENKLIMAAT
Tat op heden zijn bij bet streven naar een za goed magelijk

museaal binnenklimaat in Nederland de klimaateisen van bet

Centraal Labaratorium 15] gehanteerd. Deze waarden voor

relatieve luchtvacbtigheid (RV) en temperatuur (T) zijn oait

op basis van maximaal baalbare veiligheid voar vochtgevoe

hg rnateriaal geformuleerd. Dit betekent dat musea oak voor

ruimtes waar zich minder vocbtgevoehig materiaal bevindt,

tegen hage inspanningen aan die strenge streefwaarden pro

beren te voldoen. Bovendien waren, am de zeer nauwe band

breedtes in RV en T te kunnen handbaven, vaak ingrijpende

aanpassingen aan bet gebouw nodig. Deze khimaatrichthijnen

vinden bun oarsprong ander andere in de eerste editie van de

in de museumwereld alom bekende publicatie ‘The Museum

Environment’ van Thomson uit 1978 [9]. In deze eerste editie

wordt een streefwaarde van de relatieve vochtigheid (RV) van

55% genoemd, met een te accepteren afwijking naar baven en

beneden van 5%. Thamson gaf al aan dat de kennis aver de

verandering en degradatie van objecten in die tijd ten gevalge

van veranderingen in RV onvoldoende was. De ricbthijn van

5% toegestane variatie was meer gebaseerd op wat er met khi
maatapparatuur uit die tijd redelijkerwijs was te realiseren. Dit

is anders dan dat zij gebaseerd was op een gegronde kennis

over de invlaed van dit soart variaties op bet abject zeif.

De gemiddelde streefwaarde voor RV was gebaseerd op een

te verwachten jaargemiddelde RV in verwarmde gebouwen in

Noard Europa. Daarnaast valt op dat rand de 50%RV de hygro

scopiscbe curven van veel materialen vrij viak lopen, waardoor

fluctuaties rand 50%RV tat geringe vochtverandering van ma

terialen leiden en daarmee tat weinig mechanische scbades.

De nieuwe richtlijnen voor bet museale binnenklimaat gaan

terug naar de bran: de relatie tussen RV en T en schade aan

objecten. Daaraan gekoppeld is de vraag welke schade (on)

acceptabel is. Hierbij moet bebalve naar de cohlectie oak even

tuele schade aan bet gebouw warden overwagen. Op basis van

die gegevens kan een cohlectiebeherende instehhing bepalen

wat bet aptimale binnenklimaat vaar zijn collectie is. Waarbij

optimaal niet altijd bet meest strenge klimaat haeft te zijn.

Dit besluitvoriningspraces sluit aan bij de Noord-Amerikaanse
antwikkelingen.
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Bij de vernieuwde richtlijnen voor het museale binnenklimaat

staan vier principes centraal:

1. de besluitvorming kan plaatsvinden na een waardestelling

van gebouw en collectie. De mogelijke maatregelen am ku

maatrisicos aan de collectie te reduceren moeten worden

gewogen door de veranderde waarde van gebouw en col

lectie in kaart te brengen.

2. er is een beperking aan de mogelijkheden die gebouwen

bieden. Om in eei~ lek gebouw strenge klimaateisen te

handhaven moeten grote bouwtechnische aanpassingen

worden gepleegd.

3. wat zijn de collectierisico’s? Per deelcollectie worden de ri

sico’s voor verschillende klimaatklassen in kaart gebracht.

4. als laatste kan met behuip van een kosten-batenanalyse

gekeken worden welke maatregel het meest efficient is om

controle te hebben over bet klimaat rondom de collectie.

Deze benadering vraagt de coulectiemanager een aantal stap

pen te doorlopen voordat kan worden besloten wat het bin

nenklimaat in absolute waarden voor RV en T zou moeten

warden. Deze werkwijze heeft tot gevaig dat realistische eisen

kunnen worden gefarmuleerd voor een optimaal behoud van

collectie en gebouw.

In het nu volgende worden de vier stappen kort verder toe

gelicht.

WAARDESTELLING COLLECTIE EN GEBOUW
Voordat verbeteringen in klimaatcondities aangebracht kun

nen worden, moeten de risico’s van bet heersende klimaat

voor het gebouw en collectie bekeken worden in relatie tot de

nieuwe risica’s voor het gebouw en coilectie na aanpassing

van het klimaat. Deze risicoafweging moet in bet licht van de

totale kosten worden gewagen. In dit verband wordt met kos

ten meer bedoeld dan alleen financiële. De potentiële maatre

gelen gaan vaak gepaard met aanpassingen aan bet gebouw

en / of de wijze waarop de collectie wordt gedxposeerd. Met

deze aanpassingen kunnen er allerlei waardes veranderen. Er

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan breekwerkzaamheden

in authentieke wanden (verlies van authenticiteitwaarde),

plaatsing van vitrines in een historisch interieur (verlies van

belevingswaarde) of plaatsing van een klimaatinstallatie in

een historisch belangrijke ruimte zoals een zolder (verlies van

histarische waarde). Oftewel: er moet vooraf inzicht verkregen

worden in welke waardes van de roerende collectie behouden

moeten worden op de lange termijn en in de verandering van

de waarde van bet gebouw bij bet uitvaeren van de preven

tieve maatregelen. Daarom moeten de waarden van gebouw

en collectie en de wijze hoe deze in de toekomst zullen war

den gebruikt bekend zijn. Een bouwhistorisch onderzoek is

hiervoor een essentiële stap, de RACM kan hierbij van dienst

zijn.

BINNENKLIMAAT EN MOGEUJKHEOEN VAN HET GEBOUW
Randhaving van een strikt museaal binnenklimaat op 50%

RV en 20CC onder winterse omstandigheden leidt al snel tat

problemen. Op relatief koude binnenoppervlakken van ange

isoleerde geveldelen kan lokaal de relatieve vochtigheid zeer

haag warden en treedt eventueel condensatie op. Ret is bij

bouwfysici bekend dat de gemiddelde RV over langere tijd

(tijdschaal weken) lager dan 80% RV nabij het koude apper

vlak moet zijn am schimmelvarming op koude oppervlakken,

zoals koudebruggen, te voorkomen. In de museumwereld han
teert men als veilige bovenwaarde overigens 75% RV.

De handhaving van een RV van rand de 50% in oude gebou

wen leidt dus zonder aanpak van isolatie en luchtdichting van

de gebouwschil mogelijk tat problemen aan de gebouwschil.

De Amerikaanse ASHRAE heeft in haar handboek uit 1999

voar RVAC applicaties een hoofdstuk gewijd aan musea en

museumdepots. Er bestaat inmiddels een herziene versie

uit 2007 [7]. ASHRAE hanteert zogenaamde klimaatklassen,

waarbij zij de collectierisico’s en —voordelen koppelt aan ku

maatklassen. Deze klimaatklassen zijn weer gekoppeld aan de

mogelijkheden die het gebauw biedt. Ret spreekt voor zich

dat een zeer strikt klimaat van 50% ± 5% naait in een houten

schuur kan warden gehandhaafd. Ondanks deze notie wordt

van lekke, niet geisaleerde monumenten toch verwacht dit wel

te kunnen. Waar Iigt de grens en wat is de noodzaak?

De verschillende klimaatklassen zijn gebaseerd op wat er re

delijkerwijs mag warden verwacht van specifieke cambinaties

van gebouw, gebruik en installatie. Zo is bet risica op mechani

sche schade in de zeer strikte klimaatklasse AA aan de meeste

objecten en schilderijen nihil. Echter, chemisch instabiele ob

jecten zoals papier warden als gevolg van een cantinu (hoge)

temperatuur onbruikbaar binnen decennia. De toepassing van

deze klimaatklasse AA blijft beperkt tat goed geIsoleerde en

dampdichte (nieuwe) gebauwen. Ret is een keuze voor een

(energetisch) kostbaar installatieconcept dat geen veiligheid

biedt voor oude gebouwen in een koud klimaat: condensatie

op en hage relatieve vachtigheden nabij enkel glas, angeIsa

leerde muren en daken zijn te verwachten.

NB: Met korte fluctuaties wordt elke fluctuatie bedoeld die

korter is dan een seizaensaanpassing. Rierbij dient te warden

opgemerkt dat sammige fluctuaties te kort zijn am sammige

objecten of ingepakte objecten te kunnen beinvloeden. Bran:

[7]

In klimaatklasse A wordt een beperkte seizaensaanpassing ge

introduceerd: een verlaging van de RV onder winterse amstan

digheden. Klasse A wordt door ASRRAE gezien als bet meest

voorkomende in musea. Er is sprake van een klein risica op

mechanische schade aan zeer gevoelige abjecten en nauwe

lijks mechanisch risica voor de meeste andere objecten, schil

derijen, foto’s of boeken. Door de strikte temperatuurcontrale

is er oak nu nag een risica op chemisch verval van gevoelige

objecten.

Klimaatklasse B is aver het algemeen bet haagst haalbare in

angelsaleerde, zwaar massieve gebauwen. Bij deze klimaat

klasse is bet risica vaar de collectie geschat als een matig ri

sica op mechanische schade bij zeer kwetsbare abjecten en

een zeer klein risica bij de meeste schilderijen of fotografisch

materiaal. Klasse B geeft bijvaorbeeld nagenoeg geen risica

voor veel abjecten en de meeste baeken. Chemisch instabiele

abjecten warden onbruikbaar binnen decennia en eerder als

de temperatuur regelmatig boven 30°C komt. Maar koude

winters verlengen de levensduur.

COLLECTIE RISICO’S
Voordat klimaatstreefwaarden kunnen warden geformuleerd

moeten de klimaatrisico’s voar de collectie zorgvuldig war

den benoeind. Er kunnen drie schadeprocessen warden an

derscheiden:
1. chemische degradatie

2. fysieke degradatie

3. bialagische degradatie
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Tabel 1: de versehillende k~assen van het museale binnenklimaat

Deze aspecten worden belicht per schadefactor, of te wel een

verkeerde relatieve Iucbtvochtigheid en een verkeerde tempe

ratuur, met als hoofdvraag: wat is er dan precies verkeerd? Ret

voert te ver om in deze publicatie alle risicos expliciet te be

noemen. Rier wordt verwezen naar de publicatie van de Richt

lijnen door IGN (bttp://www.icn.nl/nl!kenniscentrum/collec

tiebeheer/klimaatrichtlijnen). Echter één aspect verdient een

korte toelichting. Ret wordt de bewezen fluctuatie genoemd.

Kort gezegd betekent dit dat het risico op mechanische schade

in de toekomst nul is als de RV fluctuaties in het toekomstige

klimaat niet groter zijn dan de fluctuaties waaraan bet object

in het verleden is blootgesteld. Daarom verdient het aanbeve

ling een goed beeld van bet historiscbe klimaat en het huidige

klimaat te verkrijgen.

Aan de TU/e loopt sinds drie jaar de promotiestudie van in

genieur Marco Martens. Het betreft het onderzoek naar bet

binnenklimaat in monumenten met een museale functie. Ge

tracht wordt een relatie te leggen tussen het type gebouw, de

klimaatinstallatie en het gebruik en de regeling ervan. Ret on

derzoek is een vervoig op het in de inleiding genoemde onder

zoek aan de drie rijksmusea. Marco beeft voor dat onderzoek

een internetapplicatie gemaakt, die het mogelijk maakt om de

met commercieel beschikbare apparatuur gemeten binnen

klimaatcondities in een gebouw op een eenduidige wijze te

analyseren (http://www.monumenten.bwk.tue.nI/). Voor dat

doel zijn bijvoorbeeld grafische weergaven ontwikkeld als de

zogenaamde Klimaat Evaluatie Kaart, die in een oogopslag in

zicht geeft in bet binnenklimaat in een ruimte [10).

Om inzicht te verkrijgen in de ruimtelijke distributie van tem
peraturen over een gebouw is door ingenieur Maikel Ritmeijer

in zijn afstudeerwerk een grafiscbe analyse ontwikkeld, die

inzicht geeft in de ruimtelijke verdeling van temperaturen en

relatieve vocbtigbeden [11].

Voor een extrapolatie naar de toekomst kan gebruik gemaakt

worden van simulatiemodellen voor de berekening van bet

binnenklimaat in gebouwen, zoals HAMBASE, die gekalibreerd

worden aan de hand van meetresultaten en waarmee het effect

van veranderingen ingeschat kan worden [12].

CONTROLE OVER HEI BINNENKLIMAAT
Voor de realisatie van een gewenst binnenklimaat in een ge

bouw met een museum- of depotfunctie is er een groot aantal

mogelijkheden. Ret varieert van niet ingrijpen in het bestaande

klimaat, het gebruik van passieve middelen, een beperkte ku

maatinstallatie zoals verwarming of bevochtiging en ontvochti

ging, tot bijvoorbeeld volledige luchtbehandeling. Uitgangspunt

daarbij kan zijn om het binnenklimaat zoveel mogelijk met pas

sieve middelen te beheersen, om de visuele en constructieve

impact op bet gebouw en interieur te minimaliseren. Daarbij is

bet mogelijk om een ruimtelijk onderscbeid te maken: bet zo

genaamde zoneren. Klimaatgevoelige objecten kunnen dan bij

voorbeeld in een meer stabiele ruimte van bet gebouw geplaatst

worden of met behuip van microklimaatdozen [13] of vitrines

worden afgezonderd van bet ruimtelijke klimaat. Passieve mid

delen bebben bet voordeel dat ze een energievriendelijker en

duurzamer karakter hebben. Bovendien zorgen zij bij uitval niet

direct voor een calamiteit, zoals dat bijvoorbeeld wel bet geval

is bij uitval van een all-air systeem.

Ret voert te ver om alle mogelijkbeden bier te schetsen. Per
situatie moet gekeken worden wat er vanuit de waardestelling

RV: ±5%, RV: geen verandering
Precisie controle, geen T:±2°C T:±5°C
seizoen veranderingen

RV: 50% RV: ±5% RV: ±10 %
Algemene musea, (of bet historischejaargemid- A T: ± 2°C Tv,,ho~g: 5°C
bibilotheken en archieven delde van de permanente Precisie controle, enig T . 10 Ce

tentoonstelling) gradient vorming of seizoen
RV: geen verandering

veranderingen RV: ±10% T 5°C
T: 15— 25°C T: ±2°C v~rhogAOg

T ~:10°Cv,,I~gi g

NB: Voor ruimtes met bruikie- RV: ±10%
nen moeten instellingen spe- B T,e,t~og~g: 10°C (niet boven

Alle Ieeszalen en opsiagruim- cificaties handhaven die in het Precisie controle, enige RV +10% 30°C)
tes voor chemisch stabiele col- contract staan gespecificeerd. gradient vorming en aanpas- T: ± 5°C T : zo laag als nood

r in v~r~o5 glecties, vooral met een gemid- Vaak RV= 50%,T= 21°C. maar sing van de temperatuu zakeNjk om RV controle te
delde tot hoge mechanische soms 55%-60%. Deze waarden de winter behouden
kwetsbaarheid zijn echter afhankelijk van de C RV :25%<RV<75%bruikleengever. Voorkom alle grote risico ~‘ — —

extremen 1~: < 25°C (zelden hoger dan 30° C)
D RV: < 75%
Voorkom hoge vochtigheid

Archieven en Koude opsiag: RV: ±10%
bibliotheken RV: 40% T: ±2°C

1: -20°C
Koele opsiag: (zelfs als deze waarden alleen gerealiseerd kunnen worden tijdens de winteraanpassing,

Opsiag van chemisch insta- 30% < RV < 50% kan dit als een netto voordeel voor deze collecties worden beschouwd, zolang er geen hoge
biele collecties T: 10°C vochtigheden voorkomen)

Speciale Droogkamer:
metaalcollecties 0% < RV < 25% De relatieve Iuchtvochtigheid meg geen bepaatde kritische waarde overschrijden, typisch 30%
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mogelijk is, hoe het klimaat zich in het gegeven gebouw zal

gedragen en wat precies de collectierisico’s zijn. De combina

tie van deze drie factoren is voor iedere situatie anders. Ret

volstaat om aan te geven dat het zoeken naar dit optimum een

tijdrovend proces is en het verstandig is deze benodigde tijd in

te calculeren bij het opzetten van projecten.

SUGGESTIES VOOR DE CASUSSEN
In alle vier besproken voorbeelden speelt de controle over

de vochthuishouding een belangrijke rol in nieuw geintrodu

ceerde risico’s voor het gebouw. Voor de bistorische huizen,

Ons’ Lieve Reer op Solder en jachtbuis St. Rubertus, zijn er

nauwelijks tot geen mogelijkheden dit risico met bebuip van

isolatie te reduceren. Voor de andere twee, bet Rijksmuseum

Amsterdam en het Dordrechts Museum is het de vraag of de

keuze voor isolatie wel de juiste is.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam
De binnenluchtcondities in het gebouw komen goed overeen

met wat er verwacht mag worden als de ASRRAE als uitgangs

punt wordt genomen. Deze condities zijn tot op zekere hoogte

risicovol voor enkele van de tentoongestelde objecten, zoals

gepolychromeerde beelden in directe nabijheid van een be

vochtiger of radiator en schilderijen aan buitenwanden.

Ret museum heeft vorig jaar al een paar stappen gezet om

het risico op condensatieschade aan bet gebouw te reduceren.

Tijdens het stookseizoen is de temperatuur op 17~C geregeld

en is de streefwaarde van de bevochtigers terug gebracbt naar

40%, met groot succes.

Ret risico op mechanische schade aan objecten vraagt een

aanpak op objectniveau. Schilderijen zouden beter niet aan

koude buitenmuren tentoongesteld moeten worden, of er kan

met bebuip van afstandsbouders een kleine luchtspouw tus

sen wand en object worden gerealiseerd. Een alternatief is de

achterkant van gevoelige schilderijen met zogenaamde ach

terkantbescherming uit te rusten. Natuurlijk moeten objecten

nooit in de directe nabijheid van een vocht- en warmtebron

worden geplaatst.

Ret museum maakt zich grote zorgen over bet comfort van

bezoekers tijdens warme zomerse dagen. In bet kader van de

aankomende renovatie ligt bet voor de hand om de controle

mogelijkheden te bestuderen. Gelukkig realiseert de staf van

bet museum zich dat bet gebouw ook een verbaal te vertel

len heeft en dat klimatisering op geen enkele wijze hieraan

afbreuk mag doen. Urn die reden worden de volgende opties

kritiscb bestudeerd:

— Presentatie van gevoelige objecten in microklirnaatdozen en

als de objecten niet bijdragen aan bet verhaal van bet interi

eur, deze te presenteren in de nieuwbouw.

— Alternatieve openingstijden, bet museum kan gesloten wor

den als de temperaturen te veel ongemak opleveren.

— Op warme dagen kunnen bezoekers worden gewaarschuwd.

Vorig jaar is ervaring opgedaan met plaatsing van ventilato

ren en uitdelen van waaiers aan bezoekers voor (individu

ele) comfortverbetering.

— Ret verwijderen van radiatoren.

Jachthuis St. Hubertus te Hoenderloo
Een alternatieve metbode van verwarmen, waarbij er voor col

lectiebehoud gunstigere binnenluchtcondities optreden, is bet

zogenaamde bygrostatisch geregeld stoken [14]. Rierbij wordt

de cv.-ketel aangestuurd door een vrij programmeerbare rege

laar. De inputsignalen van de cv.-regelaar zijn ruimtetempera

tuur en relatieve vocbtigbeid van de ruimtelucbt. Ret principe

van hygrostatiscb geregeld stoken komt er op neer dat er ge

stookt wordt indien de RV in de ruirnte te hoog is. De verho

ging in ruimtetemperatuur zal een daling van de RV tot gevoig

bebben. Indien de RV in de ruimte te laag is, zal de regelaar

de verwarmingsinstallatie niet inscbakelen. Rierdoor wordt de

ruimte niet verwarmd, waardoor de RV ook niet meer zal dalen

ten gevolge van bet stookgedrag.

In deze regeling zijn een onder- en bovengrens voor de tempera

tuur instelbaar, net als de gewenste bandbreedte voor de RV.

Bovendien kan de regelaar nog uitgerust worden met een aan

tal additionele functies, zoals een omschakeling op comfortre

geling indien er tbermiscb comfort gewenst is. Rierbij wordt

de ruirnte geleidelijk opgestookt met een instelbaar aantal

graden per uur, tot de gewenste temperatuur, met eventuele

nacbtverlaging.

Een nadeel van deze bygrostatische regeling is dat er lage tern

peraturen op kunnen treden indien de RV in de ruimte onder

de ingestelde ondergrens Iigt. Deze regeling is dan ook met

name geschikt voor vertrekken waar geen thermiscb comfort

gewenst is.

Het Nieuwe Rijksmuseum Amsterdam
Er is duidelijk een verschil geconstateerd tussen de 600 mm

dikke buitenwanden, die in bun huidige staat nauwelijks een

probleem opleveren en de op hoger verdiepingen verjongde

400 mm dikke wanden, die wel een probleem op zouden leve

ren. Zou bet aanbrengen van klimaatzones met een wat lagere

relatieve vochtigbeid onder winterse condities op bijvoorbeeld

hogere verdiepingen niet veel van de te verwacbten problemen

hebben kunnen oplossen? De nieuwe ricbtlijnen zouden aan

deze casus getoetst kunnen worden.

Het Dordrechts Museum
Een heroverweging van de uitgangspunten voor bet binnenkli

maat en een mogelijke zonering van de collectie zouden ook

in dit geval een behoorlijke beperking van de ingreep in bet

gebouw hebben betekend.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De vraag waarmee deze tekst aanving was: Wat is eigenlijk

een verantwoord binnenklimaat? Naar aanleiding van ver

schillende praktijkervaringen, waarvan bier slecbts een zeer

beperkt aantat is gepresenteerd en een analyse van de inter

nationale ontwikkelingen op bet gebied van klimaatonderzoek

moet bet antwoord op deze vraag ons inziens Iuiden: het is een

binnenkilmoat dat tot stand is gekomen na raodpleging van

vele experts en uiteindelijk recht doet aan gebouw en collectie

en daarvan de meeste waarde behoudt voor ons nageslacht.

Ret klimatiseren van historische gebouwen met een museale

functie is geen eenvoudige aangelegenbeid. De ervaring leert

dat bet eenvoudigweg toepassen van één streefwaarde voor

bet gehele gebouw niet alleen onrnogelijk is, maar jul51 grate

risico’s voor bet gebouw oplevert en nieuwe risico’s introdu

ceert. Rier moet nag aan toegevoegd worden dat de (energie)

kosten om een strikt klimaat te handbaven in een ongeiso

leerd, lek gebouw onacceptabel haag zijn. Alternatieven om

zeer waardevolle en kwetsbare objecten lokaal te bescbermen

in een klimaat dat ruimtelijk nooit gerealiseerd kan warden

zijn ruimschoots voor handen. We kunnen dan oak niet an

ders dan concluderen dat bet besluitvormingstraject aanpas

sing beboeft:
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— De ICN klimaateisen daterend uit 1994 komen te verval
len als algerneen geldend voor iedereen en overal. De oude
waarden moeten als zodanig niet meer gebruikt worden als
de optimale ruimtelljke streefwaarde ten behoeve van een
programma van eisen.

— Er moet rneer tijd warden genomen am de verschillende
benodigde stappen op een verantwoorde wijze te kunnen
doorlopen zodat optimale klirnaatcondities kunnen worden
gevonden die recht doen aan alle aspecten van bet museum
(gebouw en collectie)

— Er moet meer flexibiliteit zijn am het programma van eisen
tijdens het proces aan te passen of de te nemen stappen
moeten in tijd scherper worden gescheiden.

— Experts op de verschillende vakgebieden moeten tijdig met
elkaar in contact gebracht worden. De (restauratie)architect,
installateur, installatie-adviseur, vitrine-ontwerper, externe
klimaatadviseur en de monumentenadviseur moeten elkaar
informeren over de verschillende aspecten van het speci
fieke project en in gezamenlijkheid tot consensus komen.

Vaak zullen in een complexe situatie van een belangrijke roe
rende collectie in een belangrijk monument de beste omge
vingscondities random bet object warden gehandhaafd door
het object ruimtelijk af te zonderen. Dit heeft natuurlijk con
sequenties voor de wijze waarop bezoekers de historische
binnenruimte zullen beleven. Toekomstig onderzoek zou zich
juist op dit gebied kunnen richten zodat de noodzaak voar vol
ledige ruimtelijke klimatisering verder afneemt.
De nieuwe klimaatrichtlijnen zijn Ic downloaden van de in

ternetsite van ICN: Klirnaatwerk: besluitvorming over bet
binnenklimaat en de risico’s voor ons culturele erfgoed. Ku
maatrichtlijnen. Concept oktober 2008. http://www.icn.nt/nl/
kenniscentrum/collectiebeheer/klimaatrichtlijnen [16).
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